


1) Opening / Welkomstwoord / Voorstellen

2) Doelstellingen van het Webinar:

• Bijpraten over de status van de herziene Europese F-gassenverordening.

• Wat betekent dit voor jouw bedrijf?

• Focus op veiligheid: Waarom is de RI&E cruciaal en hoe kan je deze effectief implementeren?

• Introductie van nieuwe STEK-Tools ter ondersteuning van jullie werkzaamheden.

• Welke behoeftes en wensen zijn er nog meer?

3) Afronding en sluiting.
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F-Gassenverordening: de ontwikkeling



• Nodig om versneld over te stappen van de synthetische koudemiddelen (HFK’s) naar de 

natuurlijke koudemiddelen.

• Volledige uitfasering van de HFK’s in 2050.

• Herziening is van kracht binnen de EU vanaf maart 2024.
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De nieuwe F-Gassenverordening voorziet in een:

1)  nieuwbouwverbod, 

2)  gebruiksverbod,

3)  wijziging t.a.v. de persoonscertificering,

4)  productiebeperking, en 

5) F-gasquota.

Ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) met Rijkswaterstaat (RWS).

• Verwerken thans de herziene F-Gassenverordening in onze nationale wet- en regelgeving. 

• Naar verwachting 1e helft 2025 gereed. 

• Totdat moment : de huidige eisen uit de BRL 100 & BRL 200 blijven van kracht. 
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1)  Nieuwbouwverbod.

• Sinds 1 januari 2020  : verbod voor de nieuwbouw van installaties gevuld met een HFK met 

een GWP* >2500. Het betreft hier onder andere de koudemiddelen R404A en R507. 

• Sinds 1 januari 2022 geldt een verbod op nieuwbouw van commerciële installaties voor 

koelsystemen in detailhandel en horeca, gevuld met een HFK met een GWP* > 150. 

• De productie van F-gassen wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030.

      
       * GWP = Aardopwarmingsvermogen.
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1)  Nieuwbouwverbod.

Voor de stekkerklare Airco’s en Warmtepompen (inclusief de monoblock-units):

- Per 1 januari 2027 : ≤ 50 kW - max GWP* 150.

- Per 1 januari 2030 : > 50 kW - max GWP* 150.

- Per 1 januari 2032 : ≤ 12 kW - F-gassen verboden!

* GWP = Aardopwarmingsvermogen.
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1) Nieuwbouwverbod.

Voor de Split-airco en warmtepomp kleiner dan 12 kW

- Per 1 januari 2025 : Single split < 3 kg (uit annex I) - max GWP 750.

- Per 1 januari 2027 : Split lucht/water ≤ 12 kW - max GWP 150.

- Per 1 januari 2029 : Split lucht/lucht ≤ 12 kW - max GWP 150.

- Per 1 januari 2035 : Alle splits ≤ 12 kW - F-gassen verboden!

Split airco en warmtepomp groter dan 12 kW

- Per 1 januari 2029 : Alle splits > 12 kW - max GWP 750.

- Per 1 januari 2033 : Alle splits > 12 kW - max GWP 150.

* GWP = Aardopwarmingsvermogen.
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1) Nieuwbouwverbod.

Voor de Stationaire koeling en per 1 januari 2025:

- Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik - max GWP 150.

- Alle stekkerklare koelapparatuur, behalve chillers - max GWP 150. 

- Koelapparatuur met F-gassen met GWP > 2500  (behalve om onder -50 °C te koelen).

Voor de Koelkasten en Vriezers voor huishoudelijk gebruik:

- Per 1 januari 2026 : F-gassen verboden. 

* GWP = Aardopwarmingsvermogen.
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1) Nieuwbouwverbod.

Voor de Chillers:

- Per 1 januari 2027 : Chillers  ≤ 12 kW - max GWP 150.

- Per 1 januari 2032 : Chillers ≤ 12 kW: F-gassen verboden! 

* GWP = Aardopwarmingsvermogen.
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2) Gebruikersverbod - Voor onderhouds- en servicewerkzaamheden: 

Per 1 januari 2025:

- Alle koelapparatuur (onafhankelijk van inhoud) : max GWP 2500 (veel toegepast R404A en R507).

- Uitzondering tot 2030 voor gerecycled koudemiddel.

- Per 1 januari 2030 is het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden!

    Per 1 januari 2026: 

- Airco- en warmtepompapparatuur: max GWP 2500.

- Uitzondering tot 2032 voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.

   Per 1 januari 2032: 

- Alle koelapparatuur : max GWP 750  (niet voor Chillers).

- Uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.
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2) Gebruikersverbod - Voor onderhouds- en servicewerkzaamheden: 

   

Per 1 januari 2032: 

- Alle koelapparatuur : max GWP 750  (niet voor Chillers).

- Uitzondering voor geregenereerd/gerecycled koudemiddel.

Lekcontrole na reparatie: 

- Na 24 uur lekcontrole – dus niet op dezelfde dag als de reparatie – maar in elk geval binnen 1 maand.

- Bij mobiele apparatuur (bijv. vrachtwagens, schepen) mag de lekcontrole wel direct na de reparatie.
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3)  Wijzigingen ten aanzien van Persoonscertificatie! 

 

• Borging voor het veilig werken/omgaan met de natuurlijke koudemiddelen.

 

• Persoonscertificering vereist (naast de Persoonscertificering voor F-Gassen)!

• 1e helft 2027 : start van de verplichte geldigheidsduur van 7 jaar.

• 1e helft 2029 : start van de verplichte herhaalcertificering voor bestaande Persoonscertificaties. 
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4) Productiebeperking van F-Gassen.
 
• Europees beleid richt zich op het afbouwen van de productie én het gebruik van F-gassen.

• De herziene F-Gassenverordening bepaalt een volledige uitfasering van de HFK’s in 2050.
      
      Waardoor:

 gefaseerd er steeds minder productie en verkoop van HFK’s wordt toegestaan, en

 voor de verkoop de producenten en importeurs te maken krijgen met een quotum.
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5) F-Gasquota. 

• Stapsgewijs wordt dit quotum CO2-equivalent, gebaseerd op het broeikaseffect van de gassen verlaagd.

• In 2050 worden F-gassen helemaal uit gefaseerd: Vanaf dan is het quotum nul.

• In 2040 wordt opnieuw bekeken in hoeverre F-gassen nog nodig zijn waarin ze dan nog worden gebruikt

• Een mogelijkheid om voor deze producten extra F-gasquota vrij te geven, als de doelen t.a.v. de snelle uitrol 

van warmtepompen in het kader van RePowerEU (om ‘van het gas af’ te gaan) in gevaar komen.
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Vragen?
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Focus op Veiligheid
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Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid

Natuurlijke koudemiddelen, waar hebben we het over?

• Koolstofdioxide  CO₂ R744  GWP 1 
• Ammoniak   NH₃ R717  GWP 0 
• Pentaan   C₅H₁₂  R601  GWP 0 
• Propaan   C₃H₈  R290  GWP 0,02 
• Isobutaan   C₄H₁₀  R600a GWP 0

GWP volgens IPCC-AR4 



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid

Aanduiding en veiligheidsclassificatie volgens de NEN-ISO 817

Brandbaar

B3 - installaties tot 1 kg inhoud

B2 - installaties tot 25 kg inhoud

B1 - alle installatie

CO2

C2 - installaties tot 25 kg inhoud

C1 - alle installaties

Giftig : Ammoniak
A1 - alle installaties



Aan het werken met alle natuurlijke koudemiddelen en lage GWP‐koudemiddelen zijn gevaren 
verbonden in vergelijking met de HFK’s!

• Brandbaarheid

• Toxiciteit

• Hoge drukken
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Veilig werken met gereedschap bij het gebruik van natuurlijke koudemiddelen.

Niet roken
Geen open vlam
Geen vonken of andere ontstekingsbronnen

Voorkom het gevaar voor ontbranding:

Gebruik ATEX gecertificeerd A1, A2L, A2, A3 gereedschap:

Aan/uit‐schakelaars

Vacuümpomp 

Afpomp‐unit

Herkenbaar aan dit label.
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Veilig omgaan met CO2     en       Koolwaterstoffen
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Nieuwe layout deelnemersplatform



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Hoe borg je het veilig werken met de natuurlijke koudemiddelen?

• Identificeer de gevaren op het ontstaan van letsel door het gebruik van deze natuurlijke koudemiddelen.

• Beoordeel het risico dat deze gevaren kunnen optreden tijdens het:
• ontwerpen van de installatie, 
• installeren van installatie, 
• onderhouden/Service van de installatie, 
• ontmantelen en afvoeren van de installatie.

• Geef aan welke maatregelen er worden genomen om te zorgen dat de risico’s worden beheerst. 

• Voer deze maatregelen door binnen je bedrijf en zie erop toe dat de maatregelen worden toegepast.



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid

Arbowet Artikel 5. 

“ Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en 
evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-
inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende 
maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.”

 Beschrijving van de gevaren

 Risico (kans) van het optreden van het gevaar

 Plan van aanpak (doorvoeren van Risico beperkende maatregelen)

 Toetsen / evalueren en aanpassen.

 Actualiseren



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Waarom belangrijk voor het bedrijf ?

1) Voorkomen van ongevallen, gezondheidsklachten of verzuim!

     Maar dan moeten de medewerkers wel:
• (zich) bewust zijn van de risico’s en gevaren die de werkzaamheden voortbrengen,

• de (voorgeschreven) maatregelen toepassen zodat deze risico’s worden beheerst,

• bezocht worden tijdens de werkzaamheden voor het toezien, horen en het leren van de 
medewerkers!

2) Voldoen aan de Wet.



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Wat levert het op?

1) Je streeft ernaar dat medewerkers na elke werkdag zonder letsel of gezondheidsklachten
     weer naar huis gaan.

4) Door de Arbeidsinspectie:
• je niet gesommeerd wordt tot naleving van de wet;
• de werkzaamheden niet worden stilgelegd;
• je geen bestuurlijke boete wordt opgelegd;
• een proces – verbaal niet wordt opgemaakt (strafrechtelijk).

2) Dat een gezonde en veilige werkplek wordt gerealiseerd zodat:
• er meer werkplezier ontstaat, en 
• dit de productiviteit van medewerkers positief beïnvloedt.

3) Dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het succes van het bedrijf (imago).



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Hoe gaat STEK haar deelnemers hierin helpen?

1) Artikel 5 is opgenomen in de STEK Algemene Eisen Hoofdstuk 5.1 Arbo Risico Inventarisatie.

2) Voorbeeld Procedure 5.1 Arbo Risico Inventarisatie gepubliceerd op het Deelnemersplatform

• Werkwijze beschreven voor de totstandkoming RI&E.

• In welke gevallen moet je de RI&E door een deskundige laten toetsen

• Hoe om te gaan met de instemming van je medewerkers

• Gevaren en Risico’s die ontstaan bij specifieke werkzaamheden (Taak Risico Analyse)

• Inhuur van Personeel

• Uitbesteding van werkzaamheden.



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid

Hoe gaat STEK haar deelnemers hierin helpen?

3) Voorbeeld Format 5.1 Arbo Risico Inventarisatie gepubliceerd op het Deelnemersplatform.



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid

Hoe gaat STEK haar deelnemers hierin helpen?

 

4) Overige STEK Algemene Eisen uit Hoofdstuk 5 zijn uitgewerkt in procedures en registraties. 



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Ik ben een ZZP’r, moet ik hier ook aan voldoen?

• Een ZZP’r is geen werkgever dus Artikel 5 van de Arbowet is niet van toepassing.

• Wel is de volgende (algemene) Arbowetgeving van toepassing: 

• Een ZZP’r hoeft dan ook geen RI&E en een Plan van Aanpak op te stellen.

 Voorkom dat je gevaarlijke situaties creëert voor je omgeving en derden (Artikel 10).

 Zorg voor je eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen door je 
verantwoordelijk en veilig te gedragen (Artikel 11). 

o Gebruik je PBM’s.
o Wijs andere op gevaren die je signaleert. 
o Werk veilig met gevaarlijke stoffen.

 Vermijd levensgevaarlijke situaties of situaties die de gezondheid ernstig schaden (Artikel 32).



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Ik ben een ZZP’r, moet ik hier ook aan voldoen?

Nog even over Artikel 11 : de zorg voor je eigen veiligheid en gezondheid.

Situatie 1 : de ZZP’r werkt alleen. 

• De ZZP’r moet maatregelen nemen tegen ernstige arbeidsrisico’s. 

De belangrijkste:
 het werken met gevaarlijke stoffen,
 het werken in een omgeving waar veel schadelijk en hinderlijk geluid aanwezig is,
 het werken met onveilige machines,
 een onveilige werkomgeving (o.a. werken op hoogte, veel tillen/bukken, besloten ruimte)
 te maken krijgen met pesten, intimidatie of een burn-out.



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Ik ben een ZZP’r, moet ik hier ook aan voldoen?

Situatie 2 : de ZZP’r werkt ‘onder gezag’. 

 De ZZP’r wordt ingehuurd:
• Moet zich houden aan de instructies en regels van de opdrachtgever.
• Wordt gezien als ‘medewerker’ .
• Alle geldende maatregelen zijn van toepassing. 

 De ZZP’r huurt zelf in:
• De ZZP’r wordt gezien als werkgever.
• Moet maatregelen nemen tegen alle voorkomende arbeidsrisico’s.    



Herziening F-Gassenverordening : Focus op Veiligheid
Hoe wil STEK haar ZZP-deelnemers hierin helpen?

 Maak gebruik van de Procedures Hoofdstuk 5 Eisen ten aanzien van Veilig Werken.

• STEK hoort graag de wensen/behoeftes van haar ZZP-deelnemers.

• Voor nu:

 Maak gebruik van het Format 5.1 Arbo Risico Inventarisatie gepubliceerd op het Deelnemersplatform.

 Vraag om hulp indien je dit nodig hebt!



Vragen?
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Nieuwe tools beschikbaar

STEK Deelnemersplatform & Tools
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STEK Deelnemersplatform & Tools

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 4.1 Hoofdstuk 5

samenvoegen
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Voorbereiden op audits

STEK Deelnemersplatform & Tools



STEK Deelnemersplatform & Tools

Hoofdstuk 2.2.2 Interne Kwaliteitsbewaking

Interne Audits



STEK Deelnemersplatform & Tools

Minimaal 1x per jaar te beoordelen:

• Directiebeoordeling
• Werkoverleg
• Kalibratie & Controle Meetapparatuur

Minimaal 1x per 2 jaar te beoordelen:

• Kwalificatie van de Medewerkers
• Projectevaluatie
• Controle systematiek Werkbonnen
• Omgaan met Klachten, Afwijkingen
  & Overige Tekortkomingen.

Interne Audits



STEK Deelnemersplatform & Tools
Voorbereiding op Externe Audits

Stap 1: De Registraties

 Registraties op orde !!



STEK Deelnemersplatform & Tools
Voorbereiding op Externe Audits

Stap 2: Op orde brengen (indien nodig):

 Kwaliteitshandboek : Zorg dat deze actueel en ondertekend is.

 De Persoonscertificaties (geldig!) van de medewerkers.

 De Klachtenprocedure: Is de procedure actueel? Kan je één of meerdere voorbeelden laten zien van 
klachten die in behandeling zijn of afgehandeld?

 Wijzigingen Wet- en regelgeving : hoe houdt je deze bij en voer je door binnen je bedrijf?

 De RI&E : Is deze actueel en verloopt het plan van aanpak volgens de planning?



STEK Deelnemersplatform & Tools
Voorbereiding op Externe Audits

Stap 3: De “Monteurregistraties”:

 Speciaal gereedschap (inclusief keuringsdatum, keurings- en kalibratiebewijzen);

 De weegschaal: Meteorologiewet - NMI ijksticker;

 De Koudemiddelen-registratie(s) (verbruikt per type koudemiddel);

 De kopieën van de begeleidingsbrieven/stortingsbewijzen van de afvalinzamelaar; 

 Werkregistraties/werkbonnen zijn aanwezig / volledig ingevuld en afgetekend door de klant;

 Logboek van de klant is compleet en ondertekend (digitaal).



STEK Deelnemersplatform & Tools
Voorbereiding op Externe Audits

Stap 4: De bus van de monteur:

 Orde en netheid;

 Gasflessen staan geborgd opgesteld en er is voldoende ventilatie aanwezig;

 PBM’s zijn aanwezig en voldoen;

 Brandblusser is aanwezig en gekeurd  - geldt ook voor de overige keuringsplichtige 
gereedschappen.



STEK Deelnemersplatform & Tools
Voorbereiding op Externe Audits

Stap 5: Bij de klant:

 Logboek : correct / compleet en door de klant ondertekent;

 Zichtbaar vakmanschap!



Wim Stouthart Michel Prot

let's
STEK
together.
4 SEPTEMBER 2024

Contactgegevens Wim Stouthart:

deelnemers@stek.nl

Dank voor jullie deelname!
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